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REGENWATERPUT 
32.000L
13.18m²

afvalberging 10.9m²
ifv handel 95m²
min.7.5m² volgens verordening
(min.5m²+2.5m² per 
halve schijf van 50m²)

afvalberging 19.5m²
ifv de 42 appartementen
min.18m² volgens verordening
(min.9m² 1ste 10 units+3m² per 10 units)

mechaniche ventilatie 
te voorzien

mechaniche ventilatie 
te voorzien

EXTRA 
REGENWATER
OPSLAG 63.566L
27.88m²
voor hergebruik

vrije hoogte =1.04m

onderverluchting 
HS cabine Ø300
(2m boven maaiveld)
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30.000L = 30m³
h  2.5815cm overloop
h 2.43x13.2m²
mangat in groenaanleg

mangat 
60x60

h  2.4815cm overloop
h 2.28x27.888m²
mangat in groenaanleg

mangat 
60x60

INFILTRATIE
VOORZIENING
30.000L
voor hergebruik

vuil water en vertraagd
afvoeren naar riolering
2 x KRAT 15.000L
mangat in handel
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lokaal 20.7m²
Sprinklerinstallatie
20m³/u
watertoevoer van extra buffer

TELLERS
ELECTRICITEIT

EXTRA 
REGENWATER TANK
toevoer sprinklers
47.112L
17.2m²

h  3.1715cm overloop
h 3.02x15.6m²
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